
管署名 件　名 実施内容 規格・仕様及び数量 備考

一般廃棄物収集運搬 事業所系一般廃棄物の収集運搬を行う

可燃ごみ（週１回）
不燃ごみ（月１回）
ダンボール・古紙類（月１回）

空調設備機器保守管理 空調設備の点検、清掃及び調整を行う

年２回点検（冷暖房開始前）

・矢崎アロエース（ＣＨ－Ｋ２０） 　１基
・矢崎冷却塔（ＣＴ－Ｋ２０ＬＳ）　  １基
・エアーハンドリングユニット　  　１基
・ロールフィルター　　　　　　　　  １基

消防設備保守点検
非常警報設備及び消火器の法定点検を
行う

機器点検（年２回）
総合点検（年１回）

浄化槽維持管理
浄化槽の保守点検、定期清掃及び法定
検査を行う

保守点検（年６回）
定期清掃（年１回）
第１１条検査（年１回）

庁舎特別清掃 庁舎の特別清掃を行う

年１回実施

　１Ｆ　床洗浄・ワックス塗布（会議室、通
　　　　路）、ガラス清掃
　２Ｆ　床洗浄・ワックス塗布（階段、通路）、
　　　　タイルカーペット清掃、ガラス清掃

一般廃棄物収集運搬 事業所系一般廃棄物の収集運搬を行う

可燃ごみ（週１回）
不燃ごみ（月１回）
大型ごみ（年４回）
古紙回収（四半期に１回）

空調設備保守点検 空調設備の点検、清掃及び調整を行う

年２回点検（冷暖房開始前）
　ガスヒートポンプエアコン
　　室外機　パナソニック Ｕ－ＧＨ５６０Ｕ１Ｄ
　　室内機　　　　〃　　　　Ｓ－Ｇ３６ＵＵ１×２台
　　　　　　　　　　 〃　　　　Ｓ－Ｇ８０ＬＵ１×１台
　　　　　　　　　　 〃　　　　Ｓ－Ｇ４５ＵＵ１×６台
　　　　　　　　　　 〃　　　　Ｓ－Ｇ２２ＬＵ１×２台
　小型エアコン
　　室内機　パナソニック　ＣＳ－２８８ＣＦ－Ｗ×１台
　　　　　　　 日立　　　　　　ＲＡＳ－ＲＫ２２Ｒ×１台
　　　　　　　 三菱　　　　　　ＭＳＺ－ＧＶ２２２２－Ｗ×１台

消防用設備保守点検 消火器の法定点検を行う
機器点検（年２回）
総合点検（年１回）

プロパンガス供給 プロパンガスの供給を行う

一般廃棄物収集運搬 事業所系一般廃棄物の収集運搬を行う

可燃ごみ（週１回）
不燃ごみ（月１回）
資源ごみ（月１回）

各種設備保守点検 各種設備の点検、清掃及び調整を行う

空調用エアコン点検・清掃（年２回）
　事務室用エアコン（天カセット型）
　署長室用エアコン（天カセット型）
　会議室用エアコン（天カセット型）
　取調室用エアコン（壁掛け型）
　和室用エアコン（壁掛け型）
貯水槽清掃及び水質検査（年１回）
　受水槽清掃・消毒
　水質検査
　報告手続代行
路面融雪設備点検（年１回）
　熱源用温水ボイラー
　温水循環ポンプ
　サービスタンク
　温水ヘッダー
　不凍液濃度調整
　自動制御装置
　総合試運転調整

消防用設備保守点検 消火器の法定点検を行う
機器点検（年２回）
総合点検（年１回）

一般廃棄物収集運搬 事業所系一般廃棄物の収集運搬を行う

可燃ごみ（月８回）
不燃ごみ（月１回）
※１０月のみ発火性危険ごみを含む
びん・缶　　　　月１回
古紙　　　　　　月１回
廃プラスチック（月４回）
ペットボトル（月２回）

庁舎清掃
庁舎の日常清掃及び特別清掃を
行う

日常清掃（週１回）
　１・２Ｆ　廊下、階段、男女便所
特別清掃（年１回）
　１・２Ｆ　事務室、会議室、廊下、階段

消防用設備保守点検 消火器の法定点検を行う
機器点検（年２回）
総合点検（年１回）

三条労働基準監督署
（三条市塚野目2-5-11）

①　【役務一覧】

小出労働基準監督署
（魚沼市大塚新田87-3）

十日町労働基準監督署
（十日町市稲荷町2-9-3）

佐渡労働基準監督署
（佐渡市原黒333-38）


